Pred priprava instalacie boxu

Vhodné pre nizke aj vysoké vanicky

-Kabel 3 x2,5mm2-parny
3 x 1,5 mm? - masazny
-Ukoncenie krabicou IP 67 ,alebo zasuvkou IP 4k
- Ochranny vodic na pospajanie 4 mm? Cu
- Prddovy chranic do 30 mA
- Istenie  16A parny box
10A masazny box
- Nutna revizna sprava v zmysle CSN 33 2000-6-61

Umiestnenie privodov vody méze byt
rieSené vedla seba , alebo nad sebou
ukonéené rohovym ventilom 1/2"" na 1/2""
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Odpad pokial je vyvedeny zo spodu mal by byt umiestneny 400mm od kraja obvodu vanicky kde kolvek.

Odpad pokial je vedeny z boku nesmie byt vySie ako 20 mm nad Groviiou podlahy.
Méze byt vyvedeny v pravo , alebo v lavo v rozmedzi 300mm az 700 mm od rohu.

www.sprchoveboxy.sk
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